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71-551 Szczecin, ul. Kazimierza Krélewicza 63, Szkota Podstawowa nr

PROBKOBIORCA

PROCEDURA POBRANIA PROBKI

Laboratorium QSC-LAB: Maciej Szymanski

Mikrobiologia: PN-EN ISO 19458:2007 ®
Fizykochemia: Instrukcja PO-08/05 wyd. 2 z dn. 27.10.2016 *

INFORMACJE O PROBCE

Matryca: Woda

1. Niecka basenu - prébka numer: 2919/2023
2. Brodzik - prébka numer: 2920/2023

Stan prébek: bez zastrzezen

DATA POBRANIA PROBKI

DATA PRZYJECIA PROBKI DO LABORATORIUM

DATA ROZPOCZECIA BADAN

2023-03-24 godz. 12:30

2023-03-24

2023-03-24

TABELE WYNIKOW BADAN

. " Jednostk o Numer prébki / wynik Wartosci
adany parametr ednostka
vy p Metoda badawcza 2919/2023 dopuszczalne"
) i ) . PB-01/W/PN-ISO 9308-1:1999 wyd.
Liczba Escherichia coli jtk/100ml 2 7 dnia 08.01.2011 0 0
Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml PN-EN ISO 16266:2009 0 0
. 7.2 Zalezne od rodzaju
pH - PN-EN 1SO 10523:2012 (temp. 27,5°C) wody
Potencjat redox myv PB-21/01 wyd. 1 z dn. 01.07.2016 766 Zalezne od 0%zl
. . Metoda Hach Lange Nr 10260, 0.77
Stezenie chloru catkowitego (met. kolorymet.) mg/l Chemkey Reagents +0.11
- Metoda Hach Lange Nr 10260, 0.51
Stezenie chloru wolnego (met. kolorymet.) mg/l Chemkey Reagents +0.09 0,3-0,6/1,0
. . Metoda Hach Lange Nr 10260, 0.26
Stezenie chloru zwigzanego (met. kolorymet.) mg/l Chemkey Reagents +0.03 max 0,3
Numer prébki / wynik Wartosci
Bad t dnostk 2
adany parametr Jednostka Metoda badawcza 2920/2023 dopuszczalne™
) . . ) PB-01/W/PN-ISO 9308-1:1999 wyd.
Liczba Escherichia coli jtk/100ml 2 7 dnia 08.01.2011 0 0
Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml PN-EN ISO 16266:2009 0 0
. 7.1 Zalezne od rodzaju
pH - PN-EN 1SO 10523:2012 (temp. 29,5°C) wody
Potencjat redox mv PB-21/01 wyd. 1z dn. 01.07.2016 750 Zatezne of odzl
. . Metoda Hach Lange Nr 10260, 0.66
Stezenie chloru catkowitego (met. kolorymet.) mg/l Chemkey Reagents +0.09
- Metoda Hach Lange Nr 10260, 0.46
Stezenie chloru wolnego (met. kolorymet.) mg/l Chemkey Reagents +0.08 0,3-0,6/1,0
- . Metoda Hach Lange Nr 10260, 0.20
Stezenie chloru zwigzanego (met. kolorymet.) mg/l Chemkey Reagents +0.02 max 0,3

UWAGI

1. Cel badania: Badania wascicielskie
2. Jesli Zleceniodawca pobiera i/lub transportuje prébki do laboratorium, to:

miarodajnos¢ i wiarygodnos¢ wynikéw badania.
b. podana niepewnos¢ nie obejmuje elementéw pobrania i/lub transportu.

do otrzymanej prébki.

9. Niepewnos¢ pomiaru: metody ilosciowe: wynik p jestz pr

11. Informacje dodatkowe:

a. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wszystkie dane dostarczone przez klienta m.in dane zleceniodawcy, miejsce i data pobrania probki, zakres badan
7. Zleceniodawca ma mozliwos¢ ztozenia pisemnej skargi /reklamacji na dziatalnos¢ Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesytka polecona, decyduje data stempla pocztowego).
8. Zleceniodawca wyrazit zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niniejszego zlecenia zgodnie z RODO dostepnym na www.qgsc.pl
iefistwem 95% przy wspétczynniku rozszerzenia k=2, metody jakosciowe w zakresie badan mikrobiologicznych: wynik podawany jest jako dolna teoretyczna granica wykrywalnosci 1jtk.
10. A - metoda akredytowana; N - metoda nieakredytowana; P - podwykonawca, jtk - jednostki tworzace kolonie.

a. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
b. Wartosci dopuszczalne stezenia wolnego chloru dla niecki basenowej wynosza 0,3-0,6 mg/I, natomiast w przypadku niecek basenowych odkrytych najwyzsza dopuszczalna wartos¢ stezenia wolnego chloru wynosi 1,0 mg/l.

3. Zgodnie z informacja uzyskana od Klienta, oprécz zleconych do badania, prébka nie zawiera innych biocydéw. (jesli dotyczy). Informacje o stezeniu biocydéw dostepne sa u wiasciwego PPIS/PGIS.
4. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
5. W przypadku nieprawidtowych wynikéw badan Zlecajacy zobowiazuje sie powiadamiac o tym fakcie wtasciwe jednostki kontrolujace.
6. W przypadku pobierania prébek przez pracownika laboratorium - wyniki badan dotycza wytacznie obiektéw badanych. W przypadku pobierania probek przez Zleceniodawce - wyniki badan odnosza sie

a. zapoznat sie on z zasadami pobierania i transportu prébek do badania, a takze bierze on petna odpowiedzialnos¢ za pobieranie i/lub transport probek do laboratorium, majac $wiadomos¢ ze nieprawidtowe pobranie i/lub transport maja bezposredni wptyw na
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